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potwierdzającerże z

kotły wodne typu DRACO:
DRACO 35 o nominalnej mocy 35 kW, DRACO 50 o nominalnej mocy 50 kW DRACO 75 o nominalnej mocy 70 kW,

DRACO l00 o nominalnej mocy 100 kW DRACO l50 o nominalnej mocy l40 kW,
zautomaĘcznympodawaniem paliwa stałego, opalane węglem kamiennym sortymentu gtoszek

prodŃowane przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumień, ul. Poddane 3

badane zgodnie zwymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badń Kotłów iUrządzeńGrzewczychw Łodzi, ul. Dostawcza 1

- podane w sprawozdaniachzbadańnr. 67l18-LG, 87/I9-LG, 13/18-LG.

. Nie badany kocioł DRACO 50 i DRACO 100 speŁria wymagania doĘczące ochrony środowiska poniewa,ż
zgodnie z punktem 5.1.4 normy PN-EN 303-5:2012 w prąlpadku kotłów jednego typoszeregu o jednakowej budowie
i stosunku nominalnej mocy cieplnej największego do najmniejszegokotłarównym Z:lbadaniaĘpu wykonuje się dla
najmniejszego i największego kotła. Nie badane kotĘ mieszczą się w Ęchprzedziałach.

Świadectwo jest wazrre pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych znnian technicznych
w produkowanychwządzsniach w stosunku do vrządzeh poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Lńoratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 06.2019 do 06.2022

kierownik Laboratorium Badań kotłów kierownik anUrządzen
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zaklad Bndań
Urząd ueń Energetycznych C

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

tel. 42 640-08-21

Łodź; dnia La.06.2019 r.

iUrządzęń GrzqwcryĄh ych
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Kotły wodne typu DRACO:
DRACO 35 o nominalnej mocy 35 kW, DRACO 50 o nominalnej mocy 50 kW, DRACO 75
o nominalnej mocy 70 kW, DRACO 100 o nominalnej mocy 100 kW, DRACO 150 o nominalnej
mocy 140 kW z automaĘcznym podawaniem paliwa stałego, opalane węglem kamiennym
sortymentu groszek, badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania
5 klasy.

Parametr Miano
uzyskana \ryartość Wymagania

normyDRACO 35 DRACO75 DRACO 150

Paliwo węgiel kamienny sortymentu groszek

Moc cieplna kW 33,2 9r9*' 7214 20o3** l39r7 40r9** (100+8)7o Qx,*'

Sprawność ą % 91r2 89r0** 92,0 91,r2** 91,9 90r9,*

> 8815***

> 8819**,
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68 392,* 42 407*, 34 466** < 500

NO* 396 211** 373 342** 322 339** bez wymagań

oGC 4 6** -5 4,* 4 6"* <20

Pył 37 23** l4 23** 37 ,t/.txx
LL ( {6xxx

") w przeliczeniu na 1 0oń udziafu tlenu w spalinach suchych
'") dołczy obciążenia obnizonego < 3}%nominalnej mocy cieplnej
*"") dołczy ty|ko mocy nominalnej

ŁótĄ dnia 1a.a6.2019 r.
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